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Przemystaw Wojnarowski
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 27
70-202 Szczecin

Koszalin 11-07-2013r.

Znak  5/8 MMP/GK/02373IL.dz. J&%([92013

Dot.: Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie obiektu: Dom jednorodzinny, w lokalizacji: Kalisz Pomorski gm. Kalisz Pomorski,
dziatka numer obr. ew. 0001-22/23, 22/24

Odpowiadajac na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 26-06-2013, w zalaczeniu
przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przytaczenie (podstawa
prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy 0
przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zatgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu zataczonych
drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA — OPERATOR S.A.
Ponadto zwracamy uwage, iz zgodnie z § 3 ust 3 pkt. 2 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Podmiot Przytaczany zobowigzany
jest dostarczy¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, na ktérym znajduje sie/planowany jest obiekt przytaczany.

Poprzez projekt zagospodarowania dziatki lub terenu rozumie sie plan zagospodarowania dziatki lub terenu wykonany na mapie do
celow opiniodawczych (skala: 1:1000 lub dokladniejsza) przedstawiajacy granice dziatki oraz obiektéw budowlanych istniejacych
i planowanych wraz z istniejacg infrastrukturg techniczng na tym terenie wraz z propozycja miejsca podtaczenia energii elektrycznej.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie
Wydziat Przytaczen

KINAL GRZEGORZ, tel. (094) 348 33 92

e-mail: grzegorz.kinal@energa.pl

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Warunki przytaczenia nr 13/P52/02373
2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc Zarzad: Rafat Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu,
Qddziat w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS Robert Swierzyfiski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czionek Zarzadu

ul. Morska 10

75-950 Koszalin NIP 583-000-11-90 PKO BP SA, nr konta: 43 1020 2791 0000 7802 0077 0289

Regon 180275804-00050 Kapitat zaktadowyfwptacony: 603 301 400 zi
oddzial@koszalin.energa.pl
www.energa-operator.pl
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Numer 13/P52/02373 Miejscowos$¢ Koszalin Data 11-07-2013

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1. Przylaczany obiekt: Dom jednorodzinny

Adres: Kalisz Pomorski
gm. Kalisz Pomorski, dziatka numer obr. ew. 0001-22/23, 22/24

2. Grupa przytaczeniowa: v
3. Moc przytaczeniowa; 12,5 kW
4. Miejsce przytaczenia: GPZ - RS Kalisz Pomorski [2090]

Linia 15 kV RS Kalisz-Gizyno [251]
Obiekt Przesto [SN] 251 [251/000/11]

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w projektowane] szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z siecig;

71,

T2

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Rozbudowa sieci elekiroenergetycznej 15kV zgodnie z zakresem okreslonym w warunkach budowy sieci nr 13/P52/02381.

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4kV zgodnie z zakresem okre$lonym w warunkach budowy sieci nr 13/P52/02381.

7.1.3.  Urzadzenia nN:
Za pisemna zgodg Wiasciciela terenu oraz w miejscu uzgodnionym z wnioskodawca przy linii rozgraniczajacej dziatke nr 22/23 od
dz. nr 22/24 z dostepem od strony drogi dojazdowej usytuowaé szafke pomiarowa typu P2-Rs/LZV/2LZR/F. Projektowana szafke
zasilié kablem o przekroju wedlug obliczen, lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm?2 z projektowanej szafki pomiarowej na podstawie
warunkow przytaczenia nr 13/P52/02371.
Szczegoty techniczne nalezy uzgodni¢ w Wydziale / Dziale Dokumentacji ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Stupsku na etapie
projektowania oraz przed wystapieniem z wnioskiem do ZUDP.
Realizacja przytaczenia wediug podanych warunkéw bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspétwtascicieli gruntu na
bazie odrebnych porozumieri na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.
Zaleca sie wspdlng realizacje z warunkami przylaczenia nr 13/P52/02374, 13/P52/02377 oraz 13/P52/02371.

7.1.4, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczone:
Nie dotyczy.

7.1.5, Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami technicznymi i wytycznymi do projektowania ENERGA - OPERATOR S.A.

7.1.6. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.
7.1.7. Demontaze:

Nie dotyczy.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Obiekt zasili¢ z projektowanej szafki pomiarowej linig zalicznikowg o przekroju wedtug obliczen. Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem linii
zalicznikowej Wnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie. Szczegoly lokalizacji zlacza uzgodnic w Wydziale
Przytaczenn ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.
Informacja dla Odbiorcy:
Realizacja warunkéw przytaczenia mozliwa bedzie po wybudowaniu stacji transformatorowej wraz z powigzaniem 15 kV i 0,4 kV zgodnie
z warunkami budowy sieci nr 13/P52/02381.
Zasilanie obiektu wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspdtwiascicieli gruntéw na bazie odrebnych
porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne.
Realizacja przylaczenia wymaga rdwniez uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie gruntu pod lokalizacje stacji
fransformatorowej. W zwiazku z powyzszym w przypadku nie uzyskania dzialki z zasobéw gminnych lub prywatnych ENERGA -
OPERATOR SA wystapi do wnioskodawcy z prosba o wydzielenie z posiadanego terenu, dziatki pod budowe stacji transformatorowej badz
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ustanowienie stuzebnos$ci przesylu pod projektowane urzadzenia energetyczne.

W przypadku nie spetnienia w/w warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od
realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia.

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi < 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

10.

1.

12,

941.

9.2,

9.3.
94,
9.5.
9.8.

Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa posadowiona przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/giéwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce
pomiarowe;.
Sposob pomiaru:
bezposredni.
Liczniki:
3-fazowy energii elektrycznej czynnej.
Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Nie wymagane
Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w obwodach
wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje zaniku napiecia.
b)  Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

10.1.

10.2.

10.3.

Sie¢ o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci: Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b) Napiecie znamionowe sieci; 04 kv
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania.
Sie€ o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposéb pracy punktu zerowego sieci: Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b) Napigcie znamionowe sieci: 15 kv
c) Prad zwarcia doziemnego: 525 A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 5 s
e) Mac zwarciowa na szynach 15 kV 23 MVA
f) Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego: 1 s

w stacji 110/15 kV RS Kalisz Pomorski
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne.
Inne:

Dane znamionowe przytgczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie Znamionowe [k\/] r Moc znamionowa [RW] __Pr_a;d rozruchu [;g _1

Inne ustalenia:

12.1.

12.2.

12.3.

Dotyczy projektu budowlanego

Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR
SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekt podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA - OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej;
Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:
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Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjq warunkéw przytaczenia.

12.4.  Inne wymagania:
Realizacja przytaczenia uzaleZniona jest od pozyskania przez ENERGA - OPERATOR SA:
- gruntu pod budowe stacji fransformatorowej 15/0,4kV;
- zgody wszystkich wiascicieli / wspolwtascicieli gruntéw na ulozenie sieci elektroenergetycznej i posadowienie zlacza kablowo -
pomiarowego w zakresie niezbednym do zasilenia zgloszonego do przytaczenia obiektu wnioskodawcy.
W przypadku nie uzyskania dziatki z zasobow gminnych lub prywatnych ENERGA - OPERATOR SA wystapi do wnioskodawcy z prosba o
wydzielenie z posiadanego terenu, dziatki pod budowe stacji transformatorowej badz ustanowienie stuzebno$ci przesytu pod projektowane
urzadzenia energetyczne.
W przypadku nie spetnienia w/w warunkow ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od
realizacji niniejszych warunkow przylaczenia.

13. Uzytkowanie urzadzenia elekiryczne powinny spefniat wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych kompatybilnodci
elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej
obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A.

15. Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie
wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-
OPERATOR SA.

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano-montazowych, na zasadach
okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z podzn. zm.) w zwigzku z
art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe
energii dla obiektu przytaczanego:

— po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0 umowe o przytgczenie,
jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
— po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest o5wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Kinal Grzegorz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. (094) 348 33 92
Otrzymuja;: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Wydzial Przylaczen
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

3. 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim
ul. Starogardzka 34, 78-500 Drawsko Pomorski






UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr 13/P52/R02373

zawarta W dniu ......coveerennvennesnes s - TOKU W Koszalinie, ktorej Stronami sg;
[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spédtka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddzial w Koszalinie z siedzibg
w Koszalinie przy ulicy Morskiej 10, 75-950 Koszalin, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdarisk Potnoc w Gdansku (VII Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale
zakladowym w wysokosci 603.301.400 ziotych (optaconym w calosci), zwana dalej ,,Operatorem” , reprezentowana przez:

(1) Krzysztof Lewandowski

oraz

Przemystaw Wojnarowski, zamieszkaly: ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 27, 70-202 Szczecin, PESEL 63102009791, zwany dalej

"Podmiotem Przytaczanym” ,

o nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]

1. liekro¢ w dalszych postanowieniach niniejszej umowy uzywane beda nastgpujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:

1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity z 16 maja 2006 roku, Dz.U.
Nr 89, poz.625 z pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspolpracujace ze sobg, stuzace do przesylania lub dystrybucji energii
elektrycznej;

3). Przytacze — odcinek lub element Sieci stuzacy do polaczenia Instalacji Przyltaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przylaczany mocy przylaczeniowej, z pozostalg czescig Sieci;

4). Instalacja Przytaczana- instalacje, urzadzenia lub sieci, ktére zgodnie z niniejszg umowa majg zosta¢ przylaczone do Sieci;

5). Warunki Przyfaczenia- Warunki Przylaczenia okreslone Podmiotowi Przylaczanemu przez Operatora o nr 13/P52/02373 z
dnia 11-07-2013 roku;

6). Przeszkody Przylaczenia - wszelkiego rodzaju przeszkody w przytaczeniu Instalacji Przytaczanej do Sieci lezace po stronie
Podmiotu Przylaczanego, zaé w szczegdlnosci przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do
wymaganych rzednych, wyznaczenie drog dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie migjsca pod budowe urzadzen
energetycznych i podobne);

7). Miejsce Rozgraniczenia Wiasnosci — miejsce rozgraniczenia wtasno$ci Sieci i wiasnosci Instalacji Przylaczanej;

8). Rozbudowa Sieci — budowe, rozbudowe Iub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przytaczenia
Instalacji Przytaczanej do Sieci w zakresie przekraczajacym budowe Przylacza;

9). Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktorego bedzie dostarczana energia elektryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

10).  Odbiér Techniczny — czynnosci sprawdzenia i odbioru technicznego Przylacza iflub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

11).  Taryfa Operatora - zbior cen i stawek opfat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym;

12).  Moc Przytaczeniowa — moc czynng, planowana do pobierania z Sieci, stanowigca wartos¢ maksymalna wyznaczang w ciagu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze S$rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, sluzacg do
zaprojektowania Przylacza.

13).  Sila WyzZsza - zdarzenie niezalezne od Strony, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia nawet przy
dofozeniu najwyzszej starannosci, ktore wystapito po dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym zwlaszcza wojna, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burza, strajk.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w niniejszej Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w
Prawie Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1 Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Operatora oraz Podmiotu Przytaczanego w zakresie
przylaczenia do Sieci Instalacji Przytaczanej znajdujacej sie w obiekcie: Dom jednorodzinny, zlokalizowanym w miejscowosci Kalisz
Pomorski dz. obr. ew, 0001-22/23, 22/24 gm. M. Kalisz Pomorski [Obiekt Przylaczany].

2. Tytutem niniejszej umowy, Operator zobowigzuje sie do budowy Przytacza oraz Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia w terminie 14 miesiecy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy [Termin Realizacji Przylaczenia], za$ Podmiot
Przytaczany zobowigzuje sie do wykonania Instalacji Przytaczanej w terminie i sposob umozliwiajacy jej przytaczenie do Sieci oraz do
zaplaty oplaty za przytaczenie, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Przylaczenie Instalacji Przylaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, zas w szczegolnosci z przepisow Prawa Energetycznego.

4, Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie catosci lub czesci prac zwigzanych z przytaczeniem Instalacji Przylaczanej
do Sieci. Za dzialania i zaniechania tych oséb Operator odpowiada jak za wiasne dzialania i zaniechania.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci bedg: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w projektowanej szafce pomiarowe] w

kierunku instalacji odbiorcy;,

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda; zaciski pradowe na listwie zaciskowej w projektowanej szafce pomiarowej w kierunku

instalacji odbiorcy;,

3).  Moc Przytaczeniowa wyniesie 12.5 kW,

4).  Podmiot Przytaczany zalicza si¢ do V grupy przylaczeniowej.



Podmiot Przylaczany oswiadcza, e dysponuje tytulem prawnym do Obiektu Przytaczanego.

Podmiot Przylaczany o$wiadcza, Ze ilos¢ energii elekirycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczang wynosi¢ bedzie

4000 kWh rocznie.

Strony przewidujg, ze zawarcie umowy, na podstawie, ktorej nastapi dostarczanie energii elektrycznej nastapi w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia Podmiotowi Przylaczanemu dokumentu pn. ,O$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia”, o ktérym mowa w §5 ust. 4 ponizej.

Operator o$wiadcza, ze prace projektowe dotyczace przytaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci moga ujawni¢ konieczno$¢ objecia

zakresem Rozbudowy Sieci lub budowy Przylacza nieruchomosci nalezacych do oséb trzecich, co wymagat bedzie zgody tych osob

na przeprowadzenie odcinkow rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomosci lub wykonania przez te osoby prac przygotowawczych,
zwlaszcza niwelacyjnych [Zgoda Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza].
§ 3. [Wspotdziatanie Podmiotu Przylaczanego]

Podmiot Przytaczany zobowigzany jest wspotdziatat z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia

Instalacji Przytaczanej do Sieci w Terminie Realizacji Przytaczenia.

Podmiot Przylgczany oswiadcza, Zze prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg Instalacji Przylaczanej rozpocznie

w terminie do 02.03.2015 oraz zakonczy w terminie do 01.09.2015. )

W ramach wspotdziatania, o ktérym mowa w ust.1, Podmiot Przytaczany jest w szczegélnosci zobowigzany do:

1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a). nieruchomoéci, na ktorej znajduje sie Obiekt Przylaczany illub Obiektu Przylaczanego — w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne do budowy Przylacza i Rozbudowy Sieci,

b). pomieszczenia lub migjsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego spetniajgcego wymagania okreslone
w Warunkach Przylaczenia,

2).  dostarczenia Operatorowi projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, na ktérej znajduje sie Obiekt Przylaczany w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy,

3).  zawiadamia¢ Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania
za skuteczne doreczenia dokonanego na ostatnio wskazany adres,

4).  prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem Instalacji Przytaczanej z uwzglednieniem Warunkow Przytaczenia,

5).  usuniecia wszelkich Przeszkod Przytaczenia w terminach umozliwiajacych Operatorowi niezakiocong realizacje Przytacza oraz
Rozbudowe Sieci,

6).  dostarczenia Operatorowi o$wiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przytaczanej na formularzu oznaczonym jako ,Wzér
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczane]” stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, stwierdzajacego jej wykonanie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowos¢ do zafaczenia pod napiecie
[Oswiadczenie o Gotowosci Instalacji Przyfaczanej].

Ponadto, Podmiot Przylgczany zobowiazuje sig udostepni¢ Operatorowi:

1).  nieruchomo$¢, na ktérej znajduje sie Obiekt Przytaczany, iflub

2).  Obiekt Przytaczany,

w celu wykonywania przez Operatora czynno$ci zwiazanych z konserwacjg, naprawa, przegladem, remontem, modernizacjq i
usuwaniem awarii elementow Sieci znajdujacych sie na terenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przytaczanego.
§ 4. [Tok prac przylaczeniowych]

Jezeli prace budowlano - montazowe zwigzane z budowg Przylacza i Rozbudowg Sieci prowadzone beda na nieruchomosci

nalezacej do Podmiotu Przylaczanego, Operator zobowigzany jest zawiadomi¢ Podmiot Przylaczany o planowanym terminie

rozpoczecia tych prac z wyprzedzeniem umozliwiajacym Podmiotowi Przytaczanemu przygotowanie nieruchomosci, ale nie krotszym
niz 14 dni przed ich rozpoczeciem.

W uzasadnionych przypadkach Operator bedzie uprawniony do wstrzymania sie z rozpoczeciem prac budowlano — montazowych

zwigzanych z realizacjg Przytacza i Rozbudowg Sieci, jezeli Podmiot Przylaczany nie rozpoczat prac budowlano — montazowych

zwigzanych z realizacjg Instalacji Przytaczanej w terminie okreslonym w §3 ust. 2. W takim przypadku Operator powiadomi Podmiot

Przytaczany o wstrzymaniu rozpoczecia tych prac oraz wezwie go do wskazania nowego terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 2. W

przypadku wstrzymania rozpoczecia prac budowlano - montazowych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu, Termin

Realizacji Przytaczenia ulega¢ bedzie przedtuzeniu o czas ich wstrzymania.

W zakresie w jakim realizacja przytaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci napotyka Przeszkody Przylaczenia, Termin Realizacji

Przytaczenia ulega przediuzeniu o czas istnienia Przeszkody Przylaczenia. Jezeli Przeszkoda Przytaczenia nie wynika z Warunkow

Przylaczenia, Operator moze powotac sie na te Przeszkode jedynie w przypadku, w ktérym zawiadomit o niej Podmiot Przytaczany.

Termin Realizacji Przytaczenia ulega¢ bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od kiérejkolwiek

ze Stron powodujacych niemoznos¢, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania Terminu Przylaczenia, w szczegolnosci zas

w nastepujacych przypadkach:

1).  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0 stopni C — Termin Realizacji Przytaczenia ulega przediuzeniu o takg ilos¢
dni, o jakg Operator nie mogt wykonywac¢ prac przylaczeniowych z tego powodu,

2).  wprzypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przytacza — o okres od uzyskania przez Operatora
informacji o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,

3).  przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoriczenia procedury administracyjnej zwiazanej z budowg
Przylacza lub Rozbudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminow,

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznoci, o ktorej mowa w ust. 3 i 4 powyzej, powodujacej niemoznos¢ dotrzymania Terminu

Realizacji Przylaczenia, Operator powiadomi — pisemnie pod rygorem niewaznosci — Podmiot Przytaczany o zaistnieniu takich

okolicznoci, ich rodzaju, oraz okresli nowy Termin Realizacji Przytaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przytaczenia

ulegnie przediuzeniu.
§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]

Operator jest zobowigzany zawiadomi¢ Podmiot Przytaczany o dokonanym QOdbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponizej.

Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie przez Operatora

obowigzkow, o ktérych mowa §2 ust. 2 powyzej.
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Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator — w formie pisemnej informuje Podmiot Przylaczany o dokonanym Odbiorze
Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przylaczany do przediozenia Oswiadczenia o Gotowoéci Instalacji
Przylaczanej w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania wezwania lub liczac od terminu zakoriczenia prac budowlano -
montazowych wskazanego w §3 ust. 2 powyzej, zaleznie od tego, ktdry z tych terminéw przypada pozniej.
Operator wyda Podmiotowi Przylaczanemu ,Oéwiadczenie o wykonaniu przylaczenia® (fj. dokument stwierdzajacy mozliwosce
przytaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego zaplaty oplaty za przylaczenie oraz po dostarczeniu
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczane).

§ 6. [Oplata za przytaczenie]
Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Operatora oplaty za przylaczenie wraz z naleznym podatkiem od towarow
i ustug.
Podmiot Przytaczany zaptaci optate za przylaczenie w sposdb nastepujacy:
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Podmiot Przylaczany zobowiazany jest zaplacic optate za przytaczenie, wysoko$¢ tej optaty
zostanie obliczona wediug Taryfy Operatora obowigzujacej na dzien Odbioru Technicznego, przy czym Operator informuje, ze
szacunkowa optata za przytaczenie obliczona wedlug Taryfy Operatora obowiazujacej na dzien zawarcia niniejszej umowy wynosi
1797,38 zlotych netto (slownie; jeden tysigc siedemset dziewiecdziesiat siedem ziotych i trzydziesci osiem groszy).
Operator wystawi fakture VAT na oplate za przylaczenie w terminie 7 dni od Odbioru Technicznego.
Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 3 ptatna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu.
W przypadku opdznienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu ptatnosci w stosunku do terminéw okreslonych w ustepach
powyzszych, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokosci ustawowej.
Do oplaty za przytaczenie w kwocie netto dodany zostanie podatek od towaréw i ustug wediug stawek zgodnych z przepisami prawa.

§ 7. [Kary umowne]

W razie zawinionego opéznienia Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przytaczenia, Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony
do zadania od Operatora zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1 % szacowanej oplaty za przytaczenie netto, o ktérej mowa w § 6, za
kazdy dzien zwloki w okresie obowiazywania umowy, nie wigcej jednak niz potowe tej opfaty.
Operator bedzie uprawniony do zadania od Podmiotu Przylaczanego zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1 % szacowanej oplaty za
przytaczenie netto, o ktorej mowa w § 6, za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu Operatorowi O$wiadczenia o Gotowosci Instalagji
Przylaczanej w terminie wskazanym w §5 ust. 3 powyzej, nie wiecej jednak niz polowe tej optaty.

§ 8. [Odstapienie od umowy]
Podmiot Przylaczany moze odstapic od niniejszej umowy, jezeli zawinione opdznienie Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji
Przylaczenia przekroczy 3 miesiace. W takim przypadku Podmiot Przytaczany moze zadac od Operatora zwrotu udokumentowanych
kosztoéw poniesionych do dnia odstapienia na realizacje Instalacji Przytaczanej, jednak nie wiecej niz kwota szacowanej optaty za
przylaczenie netto, o ktorej mowa w §6 umowy.
Operator moze odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli Podmiot Przylaczany nie wskaze nowego terminu rozpoczecia prac budowlano -
montazowych zwigzanych z realizacjg Instalacji Przytaczanej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, o ktérym mowa
w §4 ust.2.
Jezeli Podmiot Przylaczany dopuszcza sig zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w §3 ust. 3 pkt. 1) - 2) oraz
pkt 5), Operator moze wyznaczy¢ Podmiotowi Przytaczanemu dodatkowy termin do wykonania 30 dni, z zagrozeniem, iz w razie jego
bezskutecznego uptywu Operator bedzie uprawniony do odstapienia od umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Operatora na podstawie przestanek okreslonych w ust. 2 i ust. 3 powyzej, Operator moze
zada¢ od Podmiotu Przytaczanego zwrotu udokumentowanych kosztow poniesionych do dnia odstapienia w zwiazku z realizacjg
niniejszej umowy na Rozbudowe Sieci oraz budowe Przylacza, jednak nie wiecej niz kwota szacowanej oplaty za przytaczenie netto, o
ktorej mowa w §6 umowy.
W przypadku, gdy realizacja przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci stanie sie niemozliwa z przyczyn, za ktore zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych, kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od
umowy. W takiej sytuacji Strony sg zobowigzane do wzajemnego zwrotu tego wszystkiego, co przed wygasnigciem umowy otrzymaly
od siebie.
W przypadku wystapienia Sity Wyzszej niezaleznie od skutkéw wynikajacych z §4 ust. 4 powyzej, Strony podejma starania celem
uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przytaczenia. W powyzszych przypadkach Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za
nieterminowg realizacje postanowien niniejszej umowy.

§ 9. [Postanowienia koficowe]
Do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy upowaznieni sg;
1), ze strony Podmiotu Przytaczanego — Przemystaw Wojnarowski, tel. 602 777 779,
2).  ze strony Operatora — pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie, Wydziat Przytaczen, tel. 94 361 27 21, 94

361 27 46.

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zalgcznikiem do niniejszej umowy sa: Zatacznik nr 1 - ,Warunki Przylaczenia” oraz Zatacznik nr 2 — ,Wzér Oéwiadczenia o Gotowosci
Instalacji Przytaczanej".
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwach jednobrzmiaeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.



§ 10. [Ustalenia dodatkowe]

[postanowienia wariantowe / niepotrzebne skreslic]
O ile zaistnieje taka potrzeba dla nalezytej realizacji Przytaczenia iflub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do
wydzielenia i sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomosci lub jej czesci koniecznych dla posadowienia elementow Sieci. Sprzedaz nastapi
na podstawie odrebnego porozumienia za cene ustalong przez rzeczoznawce majatkowego.

Podmiot Przylaczany: Operator:



